
KOMPANZASYON HESABI

Kondansatör Gücü : 127,92 x 0.61 : 78,01 kVAR

Monte Edilecek Kondansatör Gücü : 80 kVAR.

Talep güç :  127,92 kW

COS Q1 : 0.80

COS Q2 : 0.99

''k'' Faktörü : 0.61 (Tablodan)
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P06

1800

P07

600

PRİZ

-

4

PRİZ

-

4

PRİZ

-

4

PRİZ

-

6

PRİZ

-

2

PRİZ

-

2

PRİZ

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

P08

600

-

2

PRİZ

W-OT

1x16A

3(1x6A)

KAKR

30mA

(4x25A)

3

LİNYE NO

AYDINLATMA

PRİZ

AÇIKLAMA

R

S

T

RST

S
O

R
T

İ
K

U
R

U
L

U
 
G

Ü
Ç

A01

5

-

50

1KT-4 PANOSU

KURULU GÜÇ=14810W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=8886W

W-OT

1x16A

A02 A03

11

-

8

-

640

AYD.

880

A05A04

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

3x25A

A06 P01

W-OT

1x16A

10

-

800

AYD.

8

-

640

EXİT AYD.

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

10

-

800

AYD.

6

1800

AYD. YEDEK

Y02

PRİZ

4350

5520

4940

TOPLAM 14810W

W-OT

1x16A

-

AYD.

Y01

YEDEK

W-OT

1x16A

YEDEK

Y03P02

5

1500

PRİZ

-

P03

6

1800

PRİZ

-

P04

3

900

PRİZ

-

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

P05

1

2500

PRİZ

-

P06

1

2500

PRİZ

-

3(1x6A)

KAKR

30mA

(4x25A)

3

LİNYE NO

AYDINLATMA

PRİZ

AÇIKLAMA

R

S

T

RST

S
O

R
T

İ
K

U
R

U
L

U
 
G

Ü
Ç

A01

4

-

40

1KT-5 PANOSU

KURULU GÜÇ=14840W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=8904W

W-OT

1x16A

A02 A03

8

-

8

-

640

AYD.

640

A05A04

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

3x25A

A06 P01

W-OT

1x16A

4

-

320

AYD.

8

-

640

EXİT AYD.

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

8

-

640

AYD.

4

1200

AYD.

Y01 Y02

YEDEK

Y04

PRİZ YEDEK YEDEK

4760

5200

4880

TOPLAM 14840W

W-OT

1x16A

-

AYD.

A07

11

-

880

AYD.

A08

4

-

320

AYD.

W-OT

1x10A

Y03

YEDEK

W-OT

1x16A

YEDEK

Y05P02

4

1200

PRİZ

-

P03

4

1200

PRİZ

-

P04

4

1200

PRİZ

-

P05

4

1200

PRİZ

-

P06

4

1200

PRİZ

-

P07

4

1200

PRİZ

-

P08

4

1200

PRİZ

-

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

A09

8

-

640

AYD.

A10

9

-

480

AYD.

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

3(1x6A)

KAKR

30mA

(4x25A)

3

LİNYE NO

AYDINLATMA

PRİZ

AÇIKLAMA

R

S

T

RST

S
O

R
T

İ
K

U
R

U
L

U
 
G

Ü
Ç

A01

2

-

20

1KT-6 PANOSU

KURULU GÜÇ=10740W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=6444W

W-OT

1x16A

A02 A03

11

-

9

-

720

AYD.

880

A05A04

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

3x25A

A06 P01

W-OT

1x16A

9

-

720

AYD.

9

-

480

EXİT AYD.

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

4

-

320

AYD.

4

1200

AYD. YEDEK

Y02

PRİZ

3540

3760

3440

TOPLAM 10740W

W-OT

1x16A

-

AYD.

A07

5

-

400

AYD.

W-OT

1x10A

Y01

YEDEK

W-OT

1x16A

YEDEK

Y03P02

4

1200

PRİZ

-

P03

4

1200

PRİZ

-

P04

4

1200

PRİZ

-

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

P05

4

1200

PRİZ

-

P06

4

1200

PRİZ

-

3(1x6A)

KAKR

30mA

(4x25A)

3

LİNYE NO

AYDINLATMA

PRİZ

AÇIKLAMA

R

S

T

RST

S
O

R
T

İ
K

U
R

U
L

U
 
G

Ü
Ç

A01

14

-

880

KS-KT PANOSU

KURULU GÜÇ=10640W

TALEP FAKTÖRÜ=1

TALEP GÜCÜ=10640W

W-OT

1x16A

A02 A03

8

-

10

-

800

AYD.

480

A05A04

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

3x25A

A06 P01

W-OT

1x16A

10

-

800

AYD.

8

-

640

EXİT AYD.

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

5

-

400

AYD.

5

1500

AYD.

Y01 Y02

YEDEK

Y04

PRİZ YEDEK YEDEK

3280

3680

3680

TOPLAM 10640W

W-OT

1x16A

-

AYD.

A07

4

-

320

AYD.

W-OT

1x10A

Y03

YEDEK

W-OT

1x16A

YEDEK

Y05P02

3

900

PRİZ

-

P03

3

PRİZ

-

P04

2

PRİZ

-

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

900

600

PLASTİK SİGORTA KUTUSU

3(1x6A)

KAKR

30mA

(4x25A)

3

LİNYE NO

AYDINLATMA

PRİZ

AÇIKLAMA

R

S

T

RST

S
O

R
T

İ
K

U
R

U
L

U
 
G

Ü
Ç

A01

3

-
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2KT-1 PANOSU

KURULU GÜÇ=19450W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=11670W

W-OT

1x16A

A02 A03

8

-

4

-

320

AYD.

640

A05A04

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

3x25A

A06 P01

W-OT

1x16A

8

-

640

AYD.

10

-

560

EXİT AYD.

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

8

-

640

AYD.

5

1500

AYD.

Y01 Y02

YEDEK

Y04

PRİZ YEDEK YEDEK

6690

6900

5860

TOPLAM 19450W

W-OT

1x16A

-

AYD.

A07

4

-

320

AYD.

A08

9

-

720

AYD.

W-OT

1x10A

Y03

YEDEK

W-OT

1x16A

A09

11

-

880

AYD.

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

P02

5

1500

PRİZ

-

P03

5

1500

PRİZ

-

P04

5

1500

PRİZ

-

P05

5

1500

PRİZ

-

P06

4

1200

PRİZ

-

P07

4

1200

PRİZ

-

P08

4

1200

PRİZ

-

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

P09

2

600

PRİZ

-

P10

5

1500

PRİZ

-

P11

5

1500

PRİZ

-

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

3(1x6A)

KAKR

30mA

(4x25A)

3

LİNYE NO

AYDINLATMA

PRİZ

AÇIKLAMA

R

S

T

RST

S
O

R
T

İ
K

U
R

U
L

U
 
G

Ü
Ç

A01

4

-

40

2KT-2 PANOSU

KURULU GÜÇ=10440W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=6264W

W-OT

1x16A

A02 A03

8

-

8

-

640

AYD.

640

A05A04

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

3x25A

A06 P01

W-OT

1x16A

9

-

480

AYD.

8

-

640

EXİT AYD.

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

8

-

640

AYD.

4

1200

AYD.

Y01 Y02

YEDEK

Y04

PRİZ YEDEK YEDEK

3080

3680

3680

TOPLAM 10440W

W-OT

1x16A

-

AYD.

A07

2

-

160

AYD.

W-OT

1x10A

Y03

YEDEK

W-OT

1x16A

YEDEK

Y05P02

4

1200

PRİZ

-

P03

4

PRİZ

-

P04

4

PRİZ

-

P05

4

1200

PRİZ

-

P06

4

PRİZ

-

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

1200

1200

1200

3(1x6A)

KAKR

30mA

(4x25A)

3

LİNYE NO

AYDINLATMA

PRİZ

AÇIKLAMA

R

S

T

RST

S
O

R
T

İ
K

U
R

U
L

U
 
G

Ü
Ç

A01

4

-

40

2KT-3 PANOSU

KURULU GÜÇ=17820W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=10692W

W-OT

1x16A

A02 A03

4

-

4

-

320

AYD.

320

A05A04

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

3x25A

A06 A11

W-OT

1x16A

9

-

720

AYD.

4

-

240

EXİT AYD.

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

8

-

640

AYD.

640

AYD.

Y01 Y02

YEDEK

Y04

YEDEK YEDEK

6440

5720

5660

TOPLAM 17820W

AYD.

A07

12

-

880

AYD.

A08

7

-

560

AYD.

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

Y03

YEDEK

W-OT

1x16A

YEDEK

Y05A09

10

-

800

AYD.

A10

12

-

960

AYD.

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

P01

1500

8

-

AYD.

-

5

W-OT

1x10A

W-OT

1x16A

P02

1500

P03

1500

P04

600

P05

1800

P06

1500

P07

1800

PRİZ

-

5

PRİZ

-

5

PRİZ

-

2

PRİZ

-

5

PRİZ

-

6

PRİZ

-

6

PRİZ

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

P08

1500

-

5

PRİZ

W-OT

1x16A

3(1x6A)

KAKR

30mA

(4x25A)

3

LİNYE NO

AYDINLATMA

PRİZ

AÇIKLAMA

R

S

T

RST

S
O

R
T

İ
K

U
R

U
L

U
 
G

Ü
Ç

A01

5

-

50

2KT-4 PANOSU

KURULU GÜÇ=11390W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=6834W

W-OT

1x16A

A02 A03

11

-

8

-

640

AYD.

880

A05A04

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

3x25A

P01

W-OT

1x16A

4

-

320

AYD.

10

-

800

EXİT AYD.

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

2

600

AYD. YEDEK

Y02

PRİZ

3830

3620

3940

TOPLAM 11390W

W-OT

1x16A

-

AYD.

Y01

YEDEK

W-OT

1x16A

YEDEK

Y03P02

6

1800

PRİZ

-

P03

6

1800

PRİZ

-

P04

5

1500

PRİZ

-

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

P05

5

1500

PRİZ

-

P06

5

1500

PRİZ

-

3(1x6A)

KAKR

30mA

(4x25A)

3

LİNYE NO

AYDINLATMA

PRİZ

AÇIKLAMA

R

S

T

RST

S
O

R
T

İ
K

U
R

U
L

U
 
G

Ü
Ç

A01

4

-

40

2KT-5 PANOSU

KURULU GÜÇ=14840W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=8904W

W-OT

1x16A

A02 A03

8

-

8

-

640

AYD.

640

A05A04

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

3x25A

A06 P01

W-OT

1x16A

4

-

320

AYD.

8

-

640

EXİT AYD.

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

8

-

640

AYD.

4

1200

AYD.

Y01 Y02

YEDEK

Y04

PRİZ YEDEK YEDEK

4760

5200

4880

TOPLAM 14840W

W-OT

1x16A

-

AYD.

A07

11

-

880

AYD.

A08

4

-

320

AYD.

W-OT

1x10A

Y03

YEDEK

W-OT

1x16A

YEDEK

Y05P02

4

1200

PRİZ

-

P03

4

1200

PRİZ

-

P04

4

1200

PRİZ

-

P05

4

1200

PRİZ

-

P06

4

1200

PRİZ

-

P07

4

1200

PRİZ

-

P08

4

1200

PRİZ

-

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

A09

8

-

640

AYD.

A10

9

-

480

AYD.

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

3(1x6A)

KAKR

30mA

(4x25A)

3

LİNYE NO

AYDINLATMA

PRİZ

AÇIKLAMA

R

S

T

RST

S
O

R
T

İ
K

U
R

U
L

U
 
G

Ü
Ç

A01

2

-

20

2KT-6 PANOSU

KURULU GÜÇ=10740W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=6444W

W-OT

1x16A

A02 A03

11

-

9

-

720

AYD.

880

A05A04

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

3x25A

A06 P01

W-OT

1x16A

9

-

720

AYD.

9

-

480

EXİT AYD.

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

4

-

320

AYD.

4

1200

AYD. YEDEK

Y02

PRİZ

3540

3760

3440

TOPLAM 10740W

W-OT

1x16A

-

AYD.

A07

5

-

400

AYD.

W-OT

1x10A

Y01

YEDEK

W-OT

1x16A

YEDEK

Y03P02

4

1200

PRİZ

-

P03

4

1200

PRİZ

-

P04

4

1200

PRİZ

-

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

P05

4

1200

PRİZ

-

P06

4

1200

PRİZ

-

3(1x6A)

KAKR

30mA

(4x25A)

3

LİNYE NO

AYDINLATMA

PRİZ

AÇIKLAMA

R

S

T

RST

S
O

R
T

İ
K

U
R

U
L

U
 
G

Ü
Ç

A01

3

-

30

3KT-1 PANOSU

KURULU GÜÇ=17890W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=10734W

W-OT

1x16A

A02 A03

8

-

4

-

320

AYD.

640

A05A04

W-OT

1x16A

W-OT

1x16A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

3x25A

A06 P01

W-OT

1x16A

8

-

640

AYD.

10

-

560

EXİT AYD.

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

8

-

640

AYD.

5

1500

AYD.

Y01 Y02

YEDEK

Y04

PRİZ YEDEK YEDEK

6050

5860

5980

TOPLAM 17890W

W-OT

1x16A

-

AYD.

A07

4

-

320

AYD.

A08

9

-

720

AYD.

W-OT

1x10A

Y03

YEDEK

W-OT

1x16A

A09

14

-

1120

AYD.

W-OT

1x10A

W-OT

1x10A

P02

5

1500

PRİZ

-

P03

5

1500

PRİZ

-

P04
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3x32A

28

W-OT

3x40A

W-OT

3x25A

27

W-OT

3x40A

KS-KT PANOSU

KURULU GÜÇ=10640W

TALEP FAKTÖRÜ=1

TALEP GÜCÜ=10640W

1KT-6 PANOSU

KURULU GÜÇ=10740W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=6664W

W-OT

3x25A

26

W-OT

3x40A

2KT-1 PANOSU

KURULU GÜÇ=19450W

TALEP FAKTÖRÜ=0,6

TALEP GÜCÜ=11670W

W-OT

3x32A

31

W-OT

3x40A

W-OT

3x25A

30

W-OT

3x40A

2KT-3 PANOSU

KURULU GÜÇ=17820W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=10692W

2KT-2PANOSU

KURULU GÜÇ=10440W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=6264W

W-OT

3x25A

29

W-OT

3x40A

2KT-4 PANOSU

KURULU GÜÇ=11390W

TALEP FAKTÖRÜ=0,6

TALEP GÜCÜ=6834W

W-OT

3x32A

34

W-OT

3x40A

W-OT

3x25A

33

W-OT

3x40A

2KT-6 PANOSU

KURULU GÜÇ=11740W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=6444W

2KT-5 PANOSU

KURULU GÜÇ=14840W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=8904W

W-OT

3x25A

32

W-OT

3x40A

3KT-1 PANOSU

KURULU GÜÇ=17890W

TALEP FAKTÖRÜ=0,6

TALEP GÜCÜ=10734W

W-OT

3x32A

37

W-OT

3x40A

W-OT

3x25A

36

W-OT

3x40A

3KT-3 PANOSU

KURULU GÜÇ=12270W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=7362W

3KT-2PANOSU

KURULU GÜÇ=10660W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=6396W

W-OT

3x25A

35

W-OT

3x40A

3KT-4 PANOSU

KURULU GÜÇ=10210W

TALEP FAKTÖRÜ=0,6

TALEP GÜCÜ=6126W

W-OT

3x32A

38

W-OT

3x40A

3KT-5 PANOSU

KURULU GÜÇ=6300W

TALEP FAKTÖRÜ=0,6

TALEP GÜCÜ=3780W

W-OT

3x25A

40

W-OT

3x40A

BL-KT PANOSU

KURULU GÜÇ=20100W

TALEP FAKTÖRÜ=1

TALEP GÜCÜ=20100W

3KT-6 PANOSU

KURULU GÜÇ=7700W

TALEP FAKTÖRÜ=0.6

TALEP GÜCÜ=4620W

W-OT

3x25A

39

W-OT

3x40A

TOPLAM 187,81 0,99 127,92 196,3 3x200A TMŞ

43 AST-3

6 6 11,39 50 1x6mm2 HO7Z,O7Z1

6 60,8 1 11,39 3x40A OTM 50
4x6mm2 N2XH+

1x6mm2 HO7Z,O7Z1 6 54 43,2 0,62
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 GENEL NOTLAR                                                                                                                                     : 

1. ANA PANO VE KOMPANZASYON PANOLARI SIVA ÜSTÜ TİPTE OLACAKTIR.
1. PANO KAPAKLARINA  TOPRAK HATTI ÇEKİLECEKTİR.
3. PANOLARDA TOPRAK BARASI VE NÖTR BARASI AYRI AYRI OLACAKTIR.
4. PANOLAR KİLİTLİ KAPAKLI OLACAKTIR. 
5. PROJEDE  MEVCUT İMALAT OLARAK GÖSTERİLEN İMALATLAR DIŞINDAKİ 

TÜM İMALATLAR YENİ İMALATLARDIR.



AT PANOSU

KOLON
NO. PANO ADI KURULU GÜÇ

( kW) COS Ø TALEP
FAKTÖRÜ

TALEP  GÜÇ
( kW) AKIM (A) SEÇİLEN   GİRİŞ

ŞALTERİ
ANA PANO   ÇIKIŞ

ŞALTERİ

KABLO
UZUNLUĞU

(mt)
KABLO KESİTİ (mm2)

KABLO AKIM TAŞIMA
KAPASİTESİ GERİLİM

DÜŞÜMÜHAVADA
DÜZELTME
FAKTÖRÜ

cf=0,8
1 KOMKT 3x160A TMŞ 3x25/16mm2 N2XH+

1x16mm2 HO7Z,O7Z1 130 104

2 HAV-KT 13,3 0,8 0,6 7,98 15,2 3x25A OTM 3x40A OTM 115 4x16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 16 96 76,8 0,71

3 H-KT 4,05 0,8 0,6 2,43 4,6 3x25A OTM 3x40A OTM 126 4x6mm2 N2XH+
1x6mm2 HO7Z,O7Z1 6 54 43,2 0,63

4 Ç-KT 15 0,8 1 15 28,5 3x40A OTM 3x50A TMŞ 111 3X35/16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 35 160 128 0,59

5 BKT-1 5,28 0,8 0,6 3,168 6,0 3x25A OTM 3x40A OTM 105 4x10mm2 N2XH+
1x10mm2 HO7Z,O7Z1 10 75 60 0,41

6 BKT-2 4,37 0,8 0,6 2,622 5,0 3x25A OTM 3x40A OTM 102 4x6mm2 N2XH+
1x6mm2 HO7Z,O7Z1 6 54 43,2 0,55

7 BKT-3 4,1 0,8 0,6 2,46 4,7 3x25A OTM 3x40A OTM 66 4x4mm2 N2XH+
1x4mm2 HO7Z,O7Z1 4 42 33,6 0,50

8 BKT-4 11,82 0,8 0,6 7,092 13,5 3x25A OTM 3x40A OTM 98 4x16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 16 96 76,8 0,54

9 BKT-5 4,75 0,8 0,6 2,85 5,4 3x25A OTM 3x40A OTM 36 4x4mm2 N2XH+
1x4mm2 HO7Z,O7Z1 4 42 33,6 0,32

10 BKT-6 4,03 0,8 0,6 2,418 4,6 3x25A OTM 3x40A OTM 62 4x4mm2 N2XH+
1x4mm2 HO7Z,O7Z1 4 42 33,6 0,46

11 G-KT 8,62 0,8 1 8,62 16,4 3x25A OTM 3x40A OTM 40 4x10mm2 N2XH+
1x10mm2 HO7Z,O7Z1 10 42 33,6 0,43

12 KZ-KT 9,44 0,8 1 9,44 17,9 3x25A OTM 3x40A OTM 85 4x16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 16 75 60 0,62

13 ZKT-1 14,59 0,8 0,6 8,754 16,6 3x25A OTM 3x40A OTM 109 4x16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 16 96 76,8 0,74

14 ZKT-2 11,92 0,8 0,6 7,152 13,6 3x25A OTM 3x40A OTM 106 4x16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 16 96 76,8 0,59

15 ZKT-3 7,5 0,8 0,6 4,5 8,5 3x25A OTM 3x40A OTM 83 4x10mm2 N2XH+
1x10mm2 HO7Z,O7Z1 10 75 60 0,46

16 ZKT-4 1,76 0,8 0,6 1,056 2,0 3x25A OTM 3x40A OTM 92 4x4mm2 N2XH+
1x4mm2 HO7Z,O7Z1 4 42 33,6 0,30

17 ZKT-5 15,65 0,8 0,6 9,39 17,8 3x25A OTM 3x40A OTM 46 4x10mm2 N2XH+
1x10mm2 HO7Z,O7Z1 10 75 60 0,54

18 ZKT-6 11,02 0,8 0,6 6,612 12,6 3x25A OTM 3x40A OTM 66 4x10mm2 N2XH+
1x10mm2 HO7Z,O7Z1 10 75 60 0,54

19 Y-KT 2,32 0,8 0,6 1,392 2,6 3x25A OTM 3x40A OTM 98 4x4mm2 N2XH+
1x4mm2 HO7Z,O7Z1 4 42 33,6 0,42

20 S-KT 2 0,8 0,6 1,2 2,3 3x25A OTM 3x40A OTM 102 4x4mm2 N2XH+
1x4mm2 HO7Z,O7Z1 4 42 33,6 0,38

21 1KT-1 17,87 0,8 0,6 10,722 20,4 3x25A OTM 3x40A OTM 113 3x25/16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 25 130 104 0,60

22 1KT-2 10,64 0,8 0,6 6,384 12,1 3x25A OTM 3x40A OTM 110 4x16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 16 96 76,8 0,54

23 1KT-3 14,52 0,8 0,6 8,712 16,5 3x25A OTM 3x40A OTM 87 4x16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 16 96 76,8 0,59

24 1KT-4 14,81 0,8 0,6 8,886 16,9 3x25A OTM 3x40A OTM 86 4x16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 16 96 76,8 0,59

25 1KT-5 14,84 0,8 0,6 8,904 16,9 3x25A OTM 3x40A OTM 50 4x10mm2 N2XH+
1x10mm2 HO7Z,O7Z1 10 75 60 0,55

26 1KT-6 10,74 0,8 0,6 6,444 12,2 3x25A OTM 3x40A OTM 66 4x10mm2 N2XH+
1x10mm2 HO7Z,O7Z1 10 75 60 0,53

27 KS-KT 10,64 0,8 1 10,64 20,2 3x25A OTM 3x40A OTM 112 3x25/16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 25 130 104 0,59

28 2KT-1 19,45 0,8 0,6 11,67 22,2 3x25A OTM 3x40A OTM 117 3x25/16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 25 130 104 0,68

29 2KT-2 10,44 0,8 0,6 6,264 11,9 3x25A OTM 3x40A OTM 114 4x16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 16 96 76,8 0,55

30 2KT-3 17,82 0,8 0,6 10,692 20,3 3x25A OTM 3x40A OTM 91 4x16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 16 96 76,8 0,75

31 2KT-4 11,39 0,8 0,6 6,834 13,0 3x25A OTM 3x40A OTM 90 4x16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 16 96 76,8 0,48

32 2KT-5 14,84 0,8 0,6 8,904 16,9 3x25A OTM 3x40A OTM 54 4x10mm2 N2XH+
1x10mm2 HO7Z,O7Z1 10 75 60 0,60

33 2KT-6 10,74 0,8 0,6 6,444 12,2 3x25A OTM 3x40A OTM 70 4x10mm2 N2XH+
1x10mm2 HO7Z,O7Z1 10 75 60 0,56

34 3KT-1 17,89 0,8 0,6 10,734 20,4 3x25A OTM 3x40A OTM 121 3x25/16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 25 130 104 0,64

35 3KT-2 10,66 0,8 0,6 6,396 12,1 3x25A OTM 3x40A OTM 118 4x16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 16 96 76,8 0,58

36 3KT-3 12,27 0,8 0,6 7,362 14,0 3x25A OTM 3x40A OTM 95 4x16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 16 96 76,8 0,54

37 3KT-4 10,21 0,8 0,6 6,126 11,6 3x25A OTM 3x40A OTM 94 4x16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 16 96 76,8 0,45

38 3KT-5 6,3 0,8 0,6 3,78 7,2 3x25A OTM 3x40A OTM 58 4x4mm2 N2XH+
1x4mm2 HO7Z,O7Z1 4 42 33,6 0,68

39 3KT-6 7,7 0,8 0,6 4,62 8,8 3x25A OTM 3x40A OTM 74 4x6mm2 N2XH+
1x6mm2 HO7Z,O7Z1 6 54 43,2 0,71

40 BL-KT 20,1 0,8 1 20,1 38,2 3x40A OTM 3x50A TMŞ 65 3x25/16mm2 N2XH+
1x16mm2 HO7Z,O7Z1 25 130 104 0,65

TOPLAM 187,81 0,99 127,92 196,3 3x200A TMŞ

41

42

43

AST-1

AST-2

AST-3

6 60,8 1 11,39 3x40A OTM 50
4x6mm2 N2XH+

1x6mm2 HO7Z,O7Z1 6 54 43,2 0,62

6 60,8 1 11,39 3x40A OTM 50
4x6mm2 N2XH+

1x6mm2 HO7Z,O7Z1 6 54 43,2 0,62

6 60,8 1 11,39 3x40A OTM 50
4x6mm2 N2XH+

1x6mm2 HO7Z,O7Z1 6 54 43,2 0,62
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